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et proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar

geluk aan personen overl
hten door hetzelfde erkend
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Besluit / Conclusion

De installatie is — a#ef— conform met het AREI en mag — miet™— tijdelllk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est —. pas — conforme au RGIE et peut — ne peytpes— tesmpOTairement — étre mise en service — rester en service,
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie,

Le schi€éma unifilaire et le schema de posiion sont vises et sont conforme avec I'installation.
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inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indiens v installatie

de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen, H g TITETK : ... i

du RGIE, Bsaires pour faire disparaitre les infractions constatées au moment de la visite

TTard et toutes mesures adéquates doivent étre prises pour qu'en cas de maintien en sr‘irvice des installations
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Conformément & 1" art, 274
doivent étre ex bE-aaTTS
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Hel controlebezoek door ET voorzien door art, 271 van het ARE] moet plaats hebben uiterlijk op : /A
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overtredingen overblijven, moet het srkand organisme een kopie van h

onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten aver elk on
controleonderzoek, een niguw contmlecnderzoek te doen verri
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NOTA : a) deverplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van .

La visite de contréle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: I

voor de directeur, pour le directeur, e R R 77— I STy
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A. gﬁﬁmr_l_ ' A PRISE DE IgRRE - 4 * 3
1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm. | 1.la résistance de la prise de terra dépassseao Ohms“f o .1 B
3 ,iI_p mlm van de aardingsweerstand is hoger dan 1 Ohm. 2. La résistance de la nd&q de terre dépasse 100 Ohrn?‘ a8
ing van de aardingsweerstand is té tioog s de 3 la, vﬁsv,slqncg de la prise de terre est lrop élévée en qu
gevoeligheid van de differentieetschakelaar. - de la sensibilité de l'interrupteur différemtiel.
4. Er is geen aardelektrode/aardingslus aanwezig. B | 4. Absence d'une alecirode de terre (boucle de terre)
5, De aardgete#der bezit een onvoldoende seglie K ) )-a “ } j ‘La secfion du conlduclaurdelmisa b lhhlan'é est msnmbaﬂts
(min.16mm? Cu). o= ¥ {min 16 mmFCu).
6. De ardmgsondefbrekef is mermnwemg e —.__8.lln'existe pas de coupa-tsrre.n 100 4b 310 L] 71
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2. E.V. et bevestigd m}ggpsgg_;gdghw@dé kunsl ' _‘_‘ -"‘_uaf_L E. ron fixées dapnas les- 'ri?& de l'ai 3 5h
3, De sectie van de hoofd E.V, is onvoldoende (min.6 mme). 3. La section de la L'E. principale eslTriéiumsan‘fé"(n‘iin B‘['Hﬂ{’)
4. Bijkom@pde E:; in badkamer niet gepllaatst of onjuist, ™ a0 l e, LE! ;quwmeni dans salle de bains man réal:sées oul
5. Bijkomende pezitter! een onvoldoende sectie 2 e s Hingefrectes: e
(Beschermd 2,5 mm?). 5 L.E. suppl. ont ge se{:tlon insuﬁisante tprotégées 2 5 mm*}
6. De continuiteit, ismiet verzekard. _a continuite n' ;pas assurge; 1L iy -
7. De kleurcode* ﬂ’omﬁtﬂ;’g? olh.. Gl c")LJ Jidf J'J‘ acoehi!é eolleurs n'est pas ¢ corred 0o ul ol
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- D. DIFFER EELSCHAK D.S) i D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (L.0D.) 1/ e
15 Er zijn geen Saanwez:g. . 1. Absence de différentiels. 1.,

10 590 NIEY muaisld
2. De nominalg'strogmyvan delAlgemene; D.G (A D S.) bedraagt J ; ;alahburamhommal de I'l.D. général aalj‘irﬁm‘ur_éﬂ_kq}i\h:--
" minder dan 40A. NOUO0D T a0

3. De nominale stroom van Ds‘t nvb‘iﬁ!ﬂénd gk d qaA @ o Q'Ladou:a'hbnfdrn’ma‘lde 1.0l estinsutfisiant! 20 Tab0) -~ 5

4. De verzegglplaaties vamn da-A.D.$ ziin niet aanwezid v A | 4. Les plagueties de plombage de I'.D gegngral manguent.. 2 A ok

5. Eris ienﬁ)"s “geplaalst voor de beveiliging “"Wﬂe WL | gun 1,.D. pour q.a]le de halne‘ Qichlne a hy?f Lﬂ
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€. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN

l
1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt, E‘{ s, Gireuils ne sant pas oy moorractammarquée =
2. Het bord is niet be:slkba,ar of ruel qp euen hoagm v n 951 pas at:cessib!e ou n'est riaa & une hauteur |

_ L 4-15m gem}aalst

3. Rechistraekse aanraky is mad 3. Contact direct est possible. ) T

4. Er zijn geen Kalibréerelemente %a‘aisgi ;de&b Hin, J M aﬁl- Ahsbhaald‘élénﬁelm&m Béﬂlbra‘gq ou imadaptés erf | () S
niet in functie van draadsecties. ¢ ( ! [iog fanction des sections des canalisations. | g sbe |

5. Er Zijn.overbrugde veiligheden aar wezig. AN, 0 ' 4 des fusbiles pontés. L

6, Er qu?gesen 2 knnge 1nimurh Wlﬁoor(qqypﬂ ighting. | {5 |8 Al n{y@gg& au mipimum 2 Jcljcuﬁ&chéchaugge . f-’“;j )
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| = 1. Niet g ruikte Ielclmgan zijn niet verwi, jdefd Wifis %{-Les can Fat:ons ru:n utilisées ne sont! pas éliminées.
2| Er is geen reglementaire kleurcode getbruikt. ; pas de code de couleurs réglémentair utilise.
_3 De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikl. A . 3. Le conducteur bleu présent est utilisé omme conducteur |
: fasegaleidefign er is eenandere kieur beschi aar ) & . de phasa et une, aug couleur est disponible. a
4. Kabels zijin niet beachermd bij muurdoorvoaring. : 4 Les conduct. ne sont pas protégés dams les lraversées des mure
5, Kabels/&n PVG buis zijgniet mechanisch beschermd 11110 5. Conduct, et tubes PVG.ne sont pas protégés mecaniquement.
ovar een alstand van 10 cm bover heti videmiveau! IORLE a une distance de 10 au-dessus dui niveau de sol.
6. De gebruikte XVBen XFVB kabels verzonken in de “~ 6. Les canalisations XVB et XFVB noyéas dana le mur, ne Suivent
muur volgen n;n:-i de goargeschraven trajecten, (.. . pas le parcours privilegié, { y {1
7. Instaliatiedraad niet beschermd of mat reglementair. 7. Conducteur d' |nstallat|on nan protégé Qu pas regleman\aar ﬂ
G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN G. P PRI NT i L
1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het 1. Les prises de courant ne sont pas ple &WB hauteur 3 1
vioerniveau geplaatst (yan as tot vioer : 25 cm in suffisante vis a vis du niveau de sol (2!6 cm dans des locaux |
vochtigedokalen en 15 droge lokalen). humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. ken sch&kelahr(s) snijgit niet de fasegeleider. 5 Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conduct.de phase. - ;
3. Het gebruikte materiaal, s!emt niet ovewreen met de vereiste 3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de
beschermingsgraad. protection exige.
4, I?trecla aanraking mogelijk 4. Contact direct possible
H. TOESTELLEN H. APPA.REIL_Q
© -~ 1. De gebruikte logsiellen dragen gaen gielijkvormigheidslabel... -1, Les appareils utilisés ne sont paa pourvus dun Iabel de
van een erkend Europees labo. . e o sGONTQMIté din labo ‘européen ¢
i2. De toestellen voldoen niet aan de gewrenste I 2. Les apparella ne: répondant pa& au degréde pm:ectl.or!
- peschermingsgraad. a1 ehgaiiola 1 i
3. De isolatieklasse stemt niet overeen et de plaats van 1 110 s '3 La classe' d‘Iso!atlon ‘n'est pasenoonfmmdté avac i
- hettoestel pennne e pdmptacerient 'de Tappareil! e
4. De Verwanmingstoestalle h‘mﬁ‘hug'ﬁm YEpiBESt T T, Ley'appumwe chauffage €l Wmmmmora
- 5. Directe aanraking mogelik L beiaidmpeinitcigpelodin ‘installés. :
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; v LR S M 1 11 (4 S T i e g Ty W S i 4 irarnh
I. - VISUEEL NAZICHT o A | PRI I cgﬁgﬁ@“f‘ke VISUEL 10T 17 IR Ermen s is itd U e
- - 1. Algemene opmgr, et i e et i | e QquUBS genérates’ e e mm——=m—"_
-~ 2 Directe aanraﬁgﬂ \‘“ “ L 90 BB G L2 Contact direct possible ‘ apxad| H cyiz | B
- 3. Indirecte aanraking mogalijk il LS "'ﬂ Contact indirect possible ' : ol =38- | &
. 4. ELEKTRISCH DOSSIER T"') e J. DOSSIER ELECTRIQUE ustaaqeniob | | SCEE | §
-+ Eéndraadschema niet- WEZIG - — 1. Le schéma unifilaire n'est pas présent. J 1

- 2. Situatieschema niet aanweztg . 2. Le schéma de posmon n esl pas préseant
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